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4.º trimestre 2021
Zona de abastecimento Data Local Parâmetros

ZA1 - Picotes 06/10/2021 Rua da Portela - Portela CR2

ZA1 - Picotes 06/10/2021 Rua da Portela - Portela Bentazona (pest.)

ZA2 - Estação 06/10/2021 Av. Vitor Gallo - Marinha Grande CR1

ZA5 - Vieira de Leiria 06/10/2021 Trav. da Fonte Santa - Vieira de Leiria CR2

ZA5 - Vieira de Leiria 06/10/2021 Trav. da Fonte Santa - Vieira de Leiria Bentazona (pest.)

ZA6 - Moita 06/10/2021 Rua do Fétal - Moita  CR1

ZA1 - Picotes 20/10/2021 Praça Afonso Lopes Vieira - S. Pedro Moel  CR1

ZA1 - Picotes 20/10/2021 Trav. Joaquim Marques Nobre - Várzea CR2

ZA2 - Estação 20/10/2021 Rua da Embra - Embra CR1

ZA2 - Estação 20/10/2021 Rua Fernando Pessoa - Embra  CR2

ZA3 - Boavista 20/10/2021 Rua Ponto da Boavista - Boavista CR1

ZA4 - Picassinos 20/10/2021 Rua da Juventude - Picassinos  CI

ZA5 - Vieira de Leiria 20/10/2021 Rua da Industria - Casal das Raposass CR1

ZA1 - Picotes 03/11/2021 Rua das Piscinas - Marinha Grande CR2

ZA2 - Estação 03/11/2021 Rua da Estação - Estação CR1

ZA5 - Vieira de Leiria 03/11/2021 Largo de Mercado - Praia da Vieira CR1

ZA6 - Moita 03/11/2021 Rua 23 de Outubro - Moita CR1

ZA1 - Picotes 17/11/2021 Rua de S. Pedro Moel - Guarda Nova CR1

ZA1 - Picotes 17/11/2021 Rua Central do Pilado - Pilado CI

ZA2 - Estação 17/11/2021 Rua Vasco da Gama - Estação CR1

ZA2 - Estação 17/11/2021 Estrada de Leiria - Embra CR2

ZA3 - Boavista 17/11/2021 Rua do Repouso - Casal Galego  CR1

ZA4 - Picassinos 17/11/2021 Estrada da Maceira - Picassinos CR2

ZA5 - Vieira de Leiria 17/11/2021 Av. Marginal - Praia da vieira CR2

ZA1 - Picotes 30/11/2021 Praça Guilherme Stephens - Marinha Grande CR1

ZA2 - Estação 30/11/2021 Rua Soc. Desp. e Cult. das Trutas - Trutas CR1

ZA1 - Picotes 09/12/2021 Rua das Piscinas - Marinha Grande CR1

ZA1 - Picotes 09/12/2021 Rua Catarina Eufémia - Amieirinha CR2

ZA2 - Estação 09/12/2021 Rua Sporting Clube Marinhense - Embra CR1

ZA3 - Boavista 09/12/2021 Rua Alves Redol - Casal Galego CR2

ZA5 - Vieira de Leiria 09/12/2021 Rua da Passagem - Passgem CR2

ZA6 - Moita 09/12/2021 Rua do Lavadouro - Moita CR2

ZA1 - Picotes 22/12/2021 Rua Pereira Crespo - Marinha Grande CR1

ZA1 - Picotes 22/12/2021 Rua Central da Garcia - Garcia   CR1

ZA2 - Estação 22/12/2021 Av. 1.º de Maio - Marinha Grande CR1

ZA4 - Picassinos 22/12/2021 Rua da Linha - Picassinos CR1

ZA5 - Vieira de Leiria 22/12/2021 Largo da Républica - Vieira de Leiria CR1
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Mínimo Máximo Previstas Realizadas % Realizadas

Contagem de Escherichia co li co l./100mL 0 0 0 0 0 11 11 100

Contagem de bactérias Coliformes col./100mL 0 0 0 0 0 11 11 100

Cloro livre mg/L Cl2 --- 0,1 0,7 0 0 11 11 100

Cheiro, a 25ºC Factor de diluição 3 < 3 < 3 0 0 5 5 100

Condutividade µS/cm a 20ºC 2500 186,1 253 0 0 5 5 100

Contagem de Enterococos col./100mL 0 0 0 0 0 5 5 100

Cor mg/L PtCo 20 < 5 (LQ) < 5 (LQ) 0 0 5 5 100

Enumeração de microrganismos viáveis - 

número de co lónias a (22±2)ºC 
co l./mL ---

Não detectado 30
0 0

5 5
100

Enumeração de microrganismos viáveis - 

número de co lónias a (36±2)ºC 
co l./mL ---

Não detectado 22
0 0

5 5
100

Ferro µg/L Fe 200 < 50,0 (LQ) 184 0 0 1 1 100

M anganês mg/L M n 0,050 < 10,0 (LQ) 20,7 0 0 5 5 100

pH   Unidades de pH (6,5 - 9,5) 6,5 6,7 0 0 5 5 100

Sabor, a 25ºC Factor de diluição 3 < 3 < 3 0 0 5 5 100

Turvação UNT 4 < 0,7 (LQ) 1,7 0 0 5 5 100

1,2-Dicloroetano µg/L 3,0 < 0,750 (LQ) < 0,750 (LQ) 0 0 1 1 100

Azoto Amoniacal mg/L NH4+ 0,50 < 0,05 (LQ) < 0,05 (LQ) 0 0 1 1 100

Alumínio µg/L Al 200 < 50 (LQ) < 50 (LQ) 0 0 1 1 100

Antimónio µg/L Sb 5,0 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 0 1 1 100

Arsénio µg/L As 10 < 2,0 (LQ) < 2,0 (LQ) 0 0 1 1 100

Benzeno µg/L 1,0 < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 0 1 1 100

Benzo (a) pireno µg/L 0,010 < 0,0050 (LQ) < 0,0050 (LQ) 0 0 1 1 100

Boro mg/L B 1,0 < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 0 1 1 100

Bromatos µg/L BrO3 10 < 3,0 (LQ) < 3,0 (LQ) 0 0 1 1 100

Cádmio µg/L Cd 5,0 < 0,40 (LQ) < 0,40 (LQ) 0 0 1 1 100

Cálcio  mg/L Ca2+ --- 12,6 12,6 0 0 1 1 100

Cianetos µg/L CN- 50 < 10 (LQ) < 10 (LQ) 0 0 1 1 100

Chumbo µg/L Pb 10 < 3,0 (LQ) < 3,0 (LQ) 0 0 1 1 100

Cloretos mg/L Cl- 250 48 48 0 0 1 1 100

Cobre mg/L Cu 2,0 < 0,010 (LQ) < 0,010 (LQ) 0 0 1 1 100

Contagem de Clostridium perfringens col./100mL 0 0 0 0 0 1 1 100

Crómio µg/L Cr 50 < 10,0 (LQ) < 10,0 (LQ) 0 0 1 1 100

Dureza to tal mg/L CaCO3 --- 47,8 47,8 0 0 1 1 100

Fluoretos mg/L F- 1,5 < 0,40 (LQ) < 0,40 (LQ) 0 0 1 1 100

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)
µg/L 0,10

< 0,020 < 0,020
0 0

1 1
100

Benzo (b) fluoranteno µg/L --- < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 0 1 1 100

Benzo (k) fluoranteno µg/L --- < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 0 1 1 100

Benzo (ghi) perileno µg/L --- < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 0 1 1 100

Indeno (1,2,3-cd) pireno µg/L --- < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 0 1 1 100

M agnésio mg/L M g2+ --- 4 4 0 0 1 1 100

M ercúrio  µg/L Hg 1,0 < 0,02 (LQ) < 0,02 (LQ) 0 0 1 1 100

Níquel µg/L Ni 20 < 5,0 (LQ) < 5,0 (LQ) 0 0 1 1 100

Nitratos mg/L NO3- 50 4,68 4,68 0 0 1 1 100

Nitritos mg/L NO2 0,50 < 0,02 (LQ) < 0,02 (LQ) 0 0 1 1 100

Oxidabilidade mg/L O2 5,0 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 0 1 1 100

Selénio µg/L Se 10 < 2 (LQ) < 2 (LQ) 0 0 1 1 100

Sódio mg/L Na+ 200 36,4 36,4 0 0 1 1 100

Sulfatos mg/L SO42- 250 15,5 15,5 0 0 1 1 100

Tetracloroeteno µg/L --- < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 0 1 1 100

Tricloroeteno µg/L --- < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 0 1 1 100

Tetracloroeteno e Tricloroeteno µg/L 10 < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 0 1 1 100

Tri-halometanos to tal (THM ) µg/L 100 6,91 6,91 0 0 1 1 100

Bromodiclorometano µg/L --- 0,79 0,79 0 0 1 1 100

Dibromoclorometano µg/L --- 2,4 2,4 0 0 1 1 100

Bromofórmio µg/L --- 3,54 3,54 0 0 1 1 100

Clorofórmio µg/L --- 0,18 0,18 0 0 1 1 100

Alacloro µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

Bentazona µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 2 2 100

Clorpirifos µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 2 2 100

Desetilterbutilazina µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 2 2 100

Dimetoato µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

Diurão µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 2 2 100

Imidaclopride µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 2 2 100

M CPA µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

M eto lacloro µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 2 2 100

Ometoato µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

Oxadiazão ug/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

Terbutilazina µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 2 2 100

Alfa to tal Bq/L 0,10 < 0,04 (LQ) < 0,04 (LQ) 0 0 1 1 100

Dose indicativa to tal mSv/ano 0,10 < 0,1 < 0,1 0 0 1 1 100

T o tais 0 146 146

Marinha GrandeDados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de:

4º Trimestre de 2021

ZA1 - PicotesZona de Abastecimento: 

Parâmetros Unidades

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

N.º Análises PCQA Valor 

Paramétrico (VP)

Resultados obtidos N.º resultados > 

VP

% Incumprimento 

do VP
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Mínimo Máximo Previstas Realizadas % Realizadas

Contagem de Escherichia coli co l./100mL 0 0 0 0 0 9 9 100

Contagem de bactérias Coliformes col./100mL 0 0 1 1 11% 9 9 100

Cloro livre mg/L Cl2 --- 0,2 0,8 0 0 9 9 100

Cheiro, a 25ºC Factor de diluição 3 < 3 < 3 0 0 2 2 100

Condutividade µS/cm a 20ºC 2500 187,0 265 0 0 2 2 100

Contagem de Enterococos col./100mL 0 0 0 0 0 2 2 100

Cor mg/L PtCo 20 < 5 (LQ) < 5 (LQ) 0 0 2 2 100

Enumeração de microrganismos viáveis - 

número de colónias a (22±2)ºC 
col./mL --- Não detectado Não detectado 0 0 2 2 100

Enumeração de microrganismos viáveis - 

número de colónias a (36±2)ºC 
col./mL --- Não detectado Não detectado 0 0 2 2 100

Ferro µg/L Fe 200 < 50,0 (LQ) < 50,0 (LQ) 0 0 2 2 100

pH   Unidades de pH (6,5 - 9,5) 6,6 6,6 0 0 2 2 100

Sabor, a 25ºC Factor de diluição 3 < 3 < 3 0 0 2 2 100

Turvação UNT 4 < 0,7 (LQ) < 0,7 (LQ) 0 0 2 2 100

T o tais 1 47 47

Marinha GrandeDados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de:

4º Trimestre de 2021

ZA2 - EstaçãoZona de Abastecimento: 

Parâmetros Unidades

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

N.º Análises PCQA Valor 

Paramétrico (VP)

Resultados obtidos N.º resultados > 

VP

% Incumprimento 

do VP

Mínimo Máximo Previstas Realizadas % Realizadas

Contagem de bactérias Coliformes col./100mL 0 0 0 0 0 3 3 100

Contagem de Escherichia coli co l./100mL 0 0 0 0 0 3 3 100

Cloro livre mg/L Cl2 --- 0,2 0,3 0 0 3 3 100

Cheiro, a 25ºC Factor de diluição 3 < 3 < 3 0 0 1 1 100

Condutividade µS/cm a 20ºC 2500 314 314 0 0 1 1 100

Contagem de Enterococos col./100mL 0 0 0 0 0 1 1 100

Cor mg/L PtCo 20 < 5 (LQ) < 5 (LQ) 0 0 1 1 100

Enumeração de microrganismos viáveis - 

número de colónias a (22±2)ºC 
col./mL --- 20 20 0 0 1 1 100

Enumeração de microrganismos viáveis - 

número de colónias a (36±2)ºC 
col./mL --- 15 15 0 0 1 1 100

M anganês mg/L M n 50 12,9 12,9 0 0 1 1 100

pH Unidades de pH 6,5 - 9,5 6,5 6,5 0 0 1 1 100

Sabor, a 25ºC Factor de diluição 3 < 3 < 3 0 0 1 1 100

Turvação UNT 4 < 0,7 (LQ) < 0,7 (LQ) 0 0 1 1 100

T o tais 0 19 19

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

N.º Análises PCQA Valor 

Paramétrico (VP)

Resultados obtidos N.º resultados > 

VP

% Incumprimento 

do VP

Marinha GrandeDados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de:

4º Trimestre de 2021

ZA3 - BoavistaZona de Abastecimento: 

Parâmetros Unidades

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
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Mínimo Máximo Previstas Realizadas % Realizadas

Contagem de Escherichia co li co l./100mL 0 0 0 0 0 3 3 100

Contagem de bactérias Coliformes col./100mL 0 0 0 0 0 3 3 100

Cloro livre mg/L Cl2 --- 0,2 0,5 0 0 3 3 100

Cheiro, a 25ºC Factor de diluição 3 < 3 < 3 0 0 2 2 100

Condutividade µS/cm a 20ºC 2500 169,5 183 0 0 2 2 100

Contagem de Enterococos col./100mL 0 0 0 0 0 2 2 100

Cor mg/L PtCo 20 < 5 (LQ) < 5 (LQ) 0 0 2 2 100

Enumeração de microrganismos viáveis - 

número de co lónias a (22±2)ºC 
co l./mL --- Não detectado 15 0 0 2 2 100

Enumeração de microrganismos viáveis - 

número de co lónias a (36±2)ºC 
co l./mL --- Não detectado 13 0 0 2 2 100

Ferro µg/L Fe 200 < 50,0 (LQ) < 50,0 (LQ) 0 0 1 1 100

M anganês mg/L M n 0,050 < 10,0 (LQ) < 10,0 (LQ) 0 0 2 2 100

pH   Unidades de pH (6,5 - 9,5) 6,5 6,5 0 0 2 2 100

Sabor, a 25ºC Factor de diluição 3 < 3 < 3 0 0 2 2 100

Turvação UNT 4 < 0,7 (LQ) < 0,7 (LQ) 0 0 2 2 100

1,2-Dicloroetano µg/L 3,0 < 0,750 (LQ) < 0,750 (LQ) 0 0 1 1 100

Azoto Amoniacal mg/L NH4+ 0,50 < 0,05 (LQ) < 0,05 (LQ) 0 0 1 1 100

Alumínio µg/L Al 200 < 50 (LQ) < 50 (LQ) 0 0 1 1 100

Antimónio µg/L Sb 5,0 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 0 1 1 100

Arsénio µg/L As 10 < 2,0 (LQ) < 2,0 (LQ) 0 0 1 1 100

Benzeno µg/L 1,0 < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 0 1 1 100

Benzo (a) pireno µg/L 0,010 < 0,0050 (LQ) < 0,0050 (LQ) 0 0 1 1 100

Boro mg/L B 1,0 < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 0 1 1 100

Bromatos µg/L BrO3 10 < 5,0 (LQ) < 5,0 (LQ) 0 0 1 1 100

Cádmio µg/L Cd 5,0 < 0,40 (LQ) < 0,40 (LQ) 0 0 1 1 100

Cálcio  mg/L Ca2+ --- 8,2 8,2 0 0 1 1 100

Cianetos µg/L CN- 50 < 10 (LQ) < 10 (LQ) 0 0 1 1 100

Chumbo µg/L Pb 10 < 3,0 (LQ) < 3,0 (LQ) 0 0 1 1 100

Cloretos mg/L Cl- 250 33 33 0 0 1 1 100

Cobre mg/L Cu 2,0 0,013 0,013 0 0 1 1 100

Contagem de Clostridium perfringens col./100mL 0 0 0 0 0 1 1 100

Crómio µg/L Cr 50 < 10,0 (LQ) < 10,0 (LQ) 0 0 1 1 100

Dureza to tal mg/L CaCO3 --- 34,3 34,3 0 0 1 1 100

Fluoretos mg/L F- 1,5 < 0,40 (LQ) < 0,40 (LQ) 0 0 1 1 100

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)
µg/L 0,10 < 0,020 < 0,020 0 0 1 1 100

Benzo (b) fluoranteno µg/L --- < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 0 1 1 100

Benzo (k) fluoranteno µg/L --- < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 0 1 1 100

Benzo (ghi) perileno µg/L --- < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 0 1 1 100

Indeno (1,2,3-cd) pireno µg/L --- < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 0 1 1 100

M agnésio mg/L M g2+ --- 3,4 3,4 0 0 1 1 100

M ercúrio  µg/L Hg 1,0 < 0,02 (LQ) < 0,02 (LQ) 0 0 1 1 100

Níquel µg/L Ni 20 < 5,0 (LQ) < 5,0 (LQ) 0 0 1 1 100

Nitratos mg/L NO3- 50 < 2,00 (LQ) < 2,00 (LQ) 0 0 1 1 100

Nitritos mg/L NO2 0,50 < 0,02 (LQ) < 0,02 (LQ) 0 0 1 1 100

Oxidabilidade mg/L O2 5,0 1 1 0 0 1 1 100

Selénio µg/L Se 10 < 2 (LQ) < 2 (LQ) 0 0 1 1 100

Sódio mg/L Na+ 200 22,4 22,4 0 0 1 1 100

Sulfatos mg/L SO42- 250 4,5 4,5 0 0 1 1 100

Tetracloroeteno µg/L --- < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 0 1 1 100

Tricloroeteno µg/L --- < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 0 1 1 100

Tetracloroeteno e Tricloroeteno µg/L 10 < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 0 1 1 100

Tri-halometanos to tal (THM ) µg/L 100 3,64 3,64 0 0 1 1 100

Bromodiclorometano µg/L --- < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 0 1 1 100

Dibromoclorometano µg/L --- 0,34 0,34 0 0 1 1 100

Bromofórmio µg/L --- 3,3 3,3 0 0 1 1 100

Clorofórmio µg/L --- < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 0 1 1 100

Alacloro µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

Bentazona µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

Clorpirifos µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

Desetilterbutilazina µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

Dimetoato µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

Diurão µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

Imidaclopride µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

M CPA µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

M eto lacloro µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

Ometoato µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

Oxadiazão ug/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

Terbutilazina µg/L 0,10 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

Alfa to tal Bq/L 0,10 < 0,04 (LQ) < 0,04 (LQ) 0 0 1 1 100

Dose indicativa to tal mSv/ano 0,10 < 0,1 < 0,1 0 0 1 1 100

T o tais 0 85 85

Marinha GrandeDados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de:

4º Trimestre de 2021

ZA4 - PicassinosZona de Abastecimento: 

Parâmetros Unidades

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

N.º Análises PCQA Valor 

Paramétrico (VP)

Resultados obtidos N.º resultados > 

VP

% Incumprimento 

do VP
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Mínimo Máximo Previstas Realizadas % Realizadas

Contagem de Escherichia coli co l./100mL 0 0 0 0 0 6 6 100

Contagem de bactérias Coliformes col./100mL 0 0 0 0 0 6 6 100

Cloro livre (Determinado no local) mg/L Cl2 --- 0,2 0,6 0 0 6 6 100

Cheiro, a 25ºC Factor de diluição 3 < 3 < 3 0 0 3 3 100

Condutividade µS/cm a 20ºC 2500 560 669 0 0 3 3 100

Contagem de Enterococos col./100mL 0 0 0 0 0 3 3 100

Cor mg/L PtCo 20 < 5 (LQ) < 5 (LQ) 0 0 3 3 100

Enumeração de microrganismos viáveis - número de colónias a (22±2)ºC col./mL --- 13 25 0 0 3 3 100

Enumeração de microrganismos viáveis - número de colónias a (36±2)ºC col./mL --- 10 20 0 0 3 3 100

pH (Determinado no local) Unidades de pH 6,5 - 9,5 6,6 7,0 0 0 3 3 100

Sabor, a 25ºC Factor de diluição 3 < 3 < 3 0 0 3 3 100

Turvação UNT 4 < 0,7 (LQ) < 0,7 (LQ) 0 0 3 3 100

Arsénio µg/L As 10 < 2,0 (LQ) 5 0 0 3 3 100

Cloretos mg/L Cl- 250 129 177 0 0 3 3 100

Bentazona µg/L 3 < 0,030 (LQ) < 0,030 (LQ) 0 0 1 1 100

T o tais 0 52 52

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

N.º Análises PCQA Valor 

Paramétrico (VP)

Resultados obtidos N.º resultados > 

VP

% Incumprimento 

do VP

Marinha GrandeDados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de:

4º Trimestre de 2021

ZA5 - Vieira do LeiriaZona de Abastecimento: 

Parâmetros Unidades

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Mínimo Máximo Previstas Realizadas % Realizadas

Contagem de bactérias Coliformes col./100mL 0 0 0 0 0 3 3 100

Contagem de Escherichia coli co l./100mL 0 0 0 0 0 3 3 100

Cloro livre mg/L Cl2 --- 0,2 0,2 0 0 3 3 100

Cheiro, a 25ºC Factor de diluição 3 < 3 < 3 0 0 1 1 100

Condutividade µS/cm a 20ºC 2500 222 222 0 0 1 1 100

Contagem de Enterococos col./100mL 0 0 0 0 0 1 1 100

Cor mg/L PtCo 20 < 5 (LQ) < 5 (LQ) 0 0 1 1 100

Enumeração de microrganismos viáveis - 

número de colónias a (22±2)ºC 
col./mL --- Não detectado Não detectado 0 0 1 1 100

Enumeração de microrganismos viáveis - 

número de colónias a (36±2)ºC 
col./mL --- Não detectado Não detectado 0 0 1 1 100

pH mg/L M n 50 6,6 6,6 0 0 1 1 100

Sabor, a 25ºC Unidades de pH 6,5 - 9,5 < 3 < 3 0 0 1 1 100

Turvação Factor de diluição 3 < 0,7 (LQ) < 0,7 (LQ) 0 0 1 1 100

T o tais 0 18 18

Marinha GrandeDados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de:

4º Trimestre de 2021

ZA6 - MoitaZona de Abastecimento: 

Parâmetros Unidades

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

N.º Análises PCQA Valor 

Paramétrico (VP)

Resultados obtidos N.º resultados > 

VP

% Incumprimento 

do VP


